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SOCIETATEA U.M.MIJA S.A.

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

1.1 Denumire achizitor: CN. ROMARM S.A. Filiala Societatea Uzina Mecanici MIJA S.A.
Cod fiscal: RO2978636

Adresa: D.N. 72 KM. 33+145, Comuna I.L.Caragiale, 137255 Dambovita, Roménia

Tel.: 0373-550051

Fax: 0373-550052

Sursd de finantare: - surse bugetare si surse proprii

1.2 Obiectul contractului: GRUP ELECTROGEN DIESEL 650kVA pentru buna functionare
in procesul de productie si interventie in caz de incendiu, in caz de avarie la reteaua electrica.

CPV:31121100-1

2. GENERALITATI

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrant din documentatia
pentru atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazi
de cétre fiecare ofertant, propunerea tehnico- financiari.

Caietul de sarcini coniine in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Cerintele impuse sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertd
prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare; dar
numai in masura in care propunerea tehnic3 presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute Tn Caietul de
sarcini sau care nu satisfac cerintele Caietului de sarcini va avea drept consecintd declararea
ofertei ca fiind neconforma si respinsa.

Specificatiile tehnice care indicd ¢ anumitd origine, surs¥, productie, un procedeu
special, o marcé de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licents de fabricatie, sunt
mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificatii vor fi intotdeauna considerate ca avdnd mentiunea «sau echivalent».

Autoritatea contractantd: CN. ROMARM S A. Filiala Societatea Jzina Mecanica Mija S.A.




3. OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitie generator curent
Cerinte generale

Produsul trebuie sa fie prevazut cu un sistem de pornire/oprire automati si inversor de cuplare
la/decuplare de la reteaua locala de furnizare a energiei electrice 400V/50Hz. trifazata.

Produsul va fi previizut cu carcasi insonorizanta, dijunctor si panou de automatizare
Caracteristici fizice
Principalele componenie ale produsului .
-Motor diesel
-Baterie acumulatori
-Panou /tablou dr comanda si control
a) sistem de pornire electric;
b)sistem de afigare electronic a informatiilor de tensiune,curent, frecvent.

¢) sisteme de alarmé/avertizare la lipsa tensiuni de retea sau parametri corespunzatori ai acesteia,
suprasarcing, presiune scazuta /nivel scazut ulei,nivel scazut carburant temperaturi ridicata lichid
de récire, neincarcare baterie sau incarcare defectuoasa a acesteia ;

Cerinte de performanti
-puterea aparentsd nominali( KVA) - 650
-Putere activd nominala (KW) 520
-Turatie (rpm)-1500
-Tensiune standard (V) - 400/230
=l‘actor de putere (cos @ ) -0,8
-Ampera) (Amp)- 8438
-Frecventd nominala (Iz) -50
Cerinte mecano-climatice

Generatorul va i instalat si va functiona in spatiul exterio, fiind supus actiunii factorilor
climatici (temperaturi scazute /ridicate, ploaie, ninsoare, vint, actiunea directd a razelor
solare,ctc.jgeneratorul trebuic sa poatd opera la parametri deperformanti impusi,in orice conditii
de mediu,in domeniul de temperaturi de -25 gr.C pani la -45gr.C




Probe, punere in functiune, recepfii

Probele $i punerea in funcfiune se vor face cu respectarea legislatiei in vigoare:

Receptia la terminarca lucrarilor §i receptia la punerea in functiune se vor face cu respectarca
legslatiei .
Garantii

Echipamentul ofertat va fi insotit de certificate de calitate, declaratie de conformitate §i
certificate de garantic.

Garantia echipamentului va fi de 24 luni de la data punerii in functiune.

Garantia pentru lucrérile exccutate va fi de 24 luni de la data punerii in functiune.
Alte cerinte

-Carfi tehnice ale echipamentelor

-instructiuni de instaiare, montaj, reglare pentru echipamente

-lastructivini de exploatre pentru fiecare echipament

-Docmentatia de intretinere §i reparatie echipamente

-Lista pieselor de schimb

- Alte documente livrate de producitorii echipamentelor

4. DATE GENERALE ALE CONTRACTULUI:
4.1 Achizitorul solicita furnizarca si montarea unui grup electrogen diescl 650K VA pentru buna

functionare a procesului de productie si a hidrantilor in caz de incendin, in termen de 12 luni de
la data semndirii contractului de cétre partile contractante.

4.2 Criteriul de atribuire : Pregul cel mai scazut .

4.3 Suma bugetata pentru achizitia produselor este 289.500.00 RON, fara TVA.,

Prezentarea ofertei
Oferta trebuie si cuprinda :
- O descriere detaliata a solutiei tehnice propuse
- O enumerare a tuturor echipamentelor din solutia tehnica propusa
-Figele tehnice ale echipamentelor

-Oferta financiara defalcata pe componente

= lucrari de C+M

- furnizare echipamente.




Instruirea personalului pentru utilizare.

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fafa locului a personalului desemnat de
autoritatea contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunostinjele necesare pentru a opera
produsul.
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